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Gemeinde St. Marienkirchen am Hausruck

zH Franziska Draxl
St. Marienkirchen Nr. 11
4926 St. Marienkirchen am Hausruck Ried, am 28.10.2025
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Inspektionsbericht
Nr. AU2509140 zu Lokalaugenschein Nr.: 029753

Auftrag: Untersuchung gem. TWVO

Anlagenbezeichnung: Wasserversorgung, St. Marienkirchen Nr. 11, 4926 St. Marienkirchen am Hausruck
Anlagen-ID: 12271000

Versorgungsumfang: Kommunale Wasserversorgung

Gutachterliche Feststellungen aufgrund der durchgefiihrten Analysen und Vor-Ort-Erhebungen:

Im Rahmen des durchgefuhrten Lokalaugenscheines wurden aus wasserhygienischer Sicht grobsinnlich keine Mangel
am Zustand der Wasserversorgungsanlage festgestellt, die eine Eigung des Wassers als Trinkwasser ausschlielen.
Das Ergebnis der Laboruntersuchungen weist nach UV-Desinfektion - soweit untersucht - keine Uberschreitungen der
Parameterwerte gemaf Trinkwasserverordnung BGBI. 11 304/2001 (in der gultigen Fassung) auf.

Das Wasser entspricht im Rahmen des durchgefiihrten Untersuchungsumfanges den geltenden
lebensmittelrechtlichen Vorschriften. Das Wasser ist zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.
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|Entnahmeste|le: |Auslauf Wirtschaftsraum Fam. Zweimiiller, 4926 Obereselbach 9
Auftraggeber: Gemeinde St. Marienkirchen am Hausruck St. Marienkirchen Nr. 11, 4926 St.
Marienkirchen am Hausruck
Anlagenbezeichnung: Wasserversorgung, St. Marienkirchen Nr. 11, 4926 St. Marienkirchen am Hausruck
Protokoll Nr.: 2509140-02 Entnahmestellen Nr.: 03
Enthommen am: 22.09.2025 11:32 Entnommen von: ITU Obszarska-Burkot Angelika
Eingegangen am: 22.09.2025 13:09 Auftrag: Untersuchung gem. TWVO
Beginn Analyse: 22.09.2025 11:46 Ende Analyse: 06.10.2025 11:25
Analysenumfang Mindestuntersuchung
Misch- oder Wechselwasser: Ja
Lasst Riickschluss auf die Beschaffenheit beim Verbraucher zu: Ja
Lasst Riickschluss auf die Grundwasserbeschaffenheit zu: Nein
Wasseraufbereitungsverfahren: | UV-Desinfektion
Probenahmeverfahren: ONORM ISO 5667-5:2015
Parameter Einheit Parameterwert/ Messwert Methode
Indikatorenwert
Wassertemperatur (vor Ort) °C 25 17,5 ONORM M 6616:1994
pH-Wert (vor Ort) 6,5-95 7.7 ONORM EN ISO 10523:2012
Elektrische Leitfahigkeit bei 20°C pS/cm 2500 327 DIN EN 27888:1993
(vor Ort)
Saurekapazitat bis pH 4,3 mmol/l - 2,74 DIN 38409-7:2005 *
Gesamtharte (Wasserhéarte) °dH - 10,0 DIN 38409-6:1996 *
Gesamtharte mmol/l - 1,79 DIN 38409-6:1996 *
Carbonatharte °dH - 7,67 DIN 38409-7:2005 *
Hydrogencarbonat mg/| - 167 DIN 38409-7:2005 *
8)2(idierbarkeit Permanganatindex mg/l 5,0 <0,50 ONORM EN ISO 8467:1996
Ammonium mgl/l 0,50 <0,05 DIN 38406-5:1983
Nitrit mg/l 0,1 <0,013 ONROM EN 26777:1993
Nitrat mg/l 50 24 DIN EN ISO 10304-1:2009 *
Natrium mg/l 200 2,7 DIN EN ISO 14911:1999 *
Kalium mgl/l 50 <1 DIN EN ISO 14911:1999 *
Magnesium mg/l 150 11,6 DIN EN ISO 14911:1999 *
Calcium mgl/l 400 53 DIN EN ISO 14911:1999 *
Eisen mg/l 0,2 <0,027 DIN 38406-1:1983
Mangan mgl/l 0,05 <0,010 DIN 38406-2:1983
Chlorid mg/l 200 1,82 DIN EN ISO 10304-1:2009 *
Sulfat mg/l 250 23 DIN EN ISO 10304-1:2009 *

Allgemeine Hinweise:

- Ein allfallig zum Einsatz kommender Probenahmeplan wird gemaR DOK_Probenahmeplane umgesetzt.

- Parameterwert entspricht It. Trinkwasserverordnung einem Grenzwert, der Indikatorwert entspricht einem Richtwert.

- Bei den mit *), °), ~) oder *) nach der Methode versehenen Parametern handelt es sich um bei ITU nicht akkreditierte Methoden. Die Analytik
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